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INFORME DE REGISTRO 

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL
	1. DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

	1) Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. 
PTAP SANTA ROSA

PTAP VILLA SANTANA

Fecha/Hora

Q RANGO OPERACIÓN (LPS)

Q INS (LPS)

Q RANGO OPERACIÓN (LPS)

Q INS (LPS)

14/05/2020 19:00

80-180
133
150-350
353
14/05/2020 20:00

80-180
119
150-350
223
14/05/2020 21:00

80-180
87
150-350
242
14/05/2020 22:00

80-180
124
150-350
345
14/05/2020 23:00

80-180
126
150-350
306
15/05/2020 00:00

80-180
126
150-350
284
15/05/2020 01:00

80-180
105
150-350
267
15/05/2020 02:00

80-180
79
150-350
170
15/05/2020 03:00

80-180
120
150-350
186
15/05/2020 04:00

80-180
114
150-350
178
15/05/2020 05:00

80-180
113
150-350
248
15/05/2020 06:00

80-180
148
150-350
8
15/05/2020 07:00

80-180
151
150-350
356
15/05/2020 08:00

80-180
146
150-350
378
15/05/2020 09:00

80-180
138
150-350
373
15/05/2020 10:00

80-180
136
150-350
362
15/05/2020 11:00

80-180
144
150-350
356
15/05/2020 12:00

80-180
139
150-350
359
15/05/2020 13:00

80-180
141
150-350
392
15/05/2020 14:00

80-180
143
150-350
370
15/05/2020 15:00

80-180
141
150-350
376
15/05/2020 16:00

80-180
127
150-350
378
15/05/2020 17:00

80-180
155
150-350
342
15/05/2020 18:00

80-180
79

150-350
350
* Se llama a Empocabal o Villa Santana para regular envío
2) Reporte de daños evidenciados en el servicio de acueducto.
[image: image1.emf]Cerro Azul                      

*Daño en hidrante, se debió 

retirar

La Soledad, Terrazino, Mirador De 

San Diego

75mm 21:00 01:00 4

Tiempo 

Suspensión 

(Hora)

Ubicación del Daño BARRIOS AFECTADOS ADICIONALES

Diametro 

tuberia afectada 

(mm)

Hora 

suspensión

Hora 

restablecido


3) Adecuaciones en la sede administrativa CAM, y sede operativa Talleres (Milán), a fin de dar cumplimiento a los protocolos para ingreso y salida de personal, entrega de EPP’S, entrega de almacén, desinfección y registro de personal operativo y administrativo



	2. REGISTRO FOTOGRAFICO

	2.1 ACTIVIDAD Nro 1: 
PTAP SANTA ROSA
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PTAP VILLASANTANA
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	2.REGISTRO FOTOGRAFICO

	2.2 ACTIVIDAD Nro 2: 


	Foto 1: Daño Cerro Azul
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	Foto 2: 


	2.REGISTRO FOTOGRAFICO

	2.3 ACTIVIDAD Nro 3: 



	Foto 1: Adecuaciones
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	Foto 2: Adecuaciones
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	Foto 3: Adecuaciones
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	Foto 4: Adecuaciones
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	Foto 5: Adecuaciones instalación tanque

[image: image9]
	Foto 6: Adecuaciones 
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